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О д г о в о р 

 

      1. Понуђач може понудити чилер максималне дужине 5.000 mm, јер се ради о 

уградњи на месту са ограниченим димензијама. Наручилац ће извршити измену конкурсне 

документације и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда, на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

  2. На постављено питање заинтересованог лица „да ли се тражи да чилер има 

само функцију хлађења или се тражи да има функције и грејања и хлађења“ Наручилац је дао 

одговор на постављено питање заинтересованог лица од 20.09.2019. године, који је објављен на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници.  

 

 


