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О д г о в о р 

 
  Због ограничених димензија простора на којем треба да се смести чилер, 

у спецификацији су наглашене максимална дужина (3.100mm) и ширина (2.500mm) 

чилера. Нарочито је oграничена ширина уређаја. Уколико остала опрема додатно не 

повећава габарите уређаја у целини, дужина чилера од 3.604mm је прихватљива. 

 


